
4,00
12,7

4

12,0
0

4,00

43,64

4,70

Oddziağ przy Intercell S.A.
ul. Armii WP 21
07-401 Ostroğňka

tel./fax: +48 (29) 764 03 07
intercell@omis.pl

OMIS SC Wiesğaw Szczepkowski
ul. Koğobrzeska 8
07-401 Ostroğňka
tel./fax: +48 (29) 769 10 55
omis@omis.pl
NIP: 758 105 05 16
REGON: 550705358

Inwestor:

ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
 "NA SKARPIE"

Lokalizacja:

Temat:

Nr rys.:

PBW-E01
Branża:

ELEKTRYCZNA

Nazwa rysunku:

Imię i nazwisko, nr uprawnień

Zespół projektowy:

ZAGOSP. TERENU – WEWN. LINIE ZAS. WLZ-TY, ZASILANIE OŚW. TERENU

mgr inż. Marek Blat

mgr inż. Stanisław Siedlecki; 39/89/Os

tech. energ. Jerzy Jastrzębski; 812/88/Os

 Ostrołęka, styczeń 2013 rok skala 1:500

WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ul. KOMUNALNA 1, 07-200 WYSZKÓW
DZIAŁKI NR EWID. 4396/19, 4400/6, 4400/9, 4401/6,
4401 /7, POŁOŻONE PRZY UL. ŁĄCZNEJ W WYSZKOWIE

INWESTOR:
WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ul. KOMUNALNA 1, 07-200 WYSZKÓW

TEMAT:
ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ "NA SKARPIE"

LOKALIZACJA:
DZIAŁKI NR EWID. 4396/19, 4400/6, 4400/9, 4401/6, 4401 /7,
POŁOŻONE PRZY UL. ŁĄCZNEJ W WYSZKOWIE

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIAŁKI NR EWID. 4396/19, 4400/6, 4400/9, 4401/6, 4401 /7,
                                       skala 1:500
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DOMOFON

BRAMA

kabel oświelenia chodników: YKY 3x2,5mm2

LEGENDA :

kabel oświetlenia terenu: YKY 5x6mm2

złącze kablowe ZK-3

słup parkowy typ: SAL-5E "ROSA";
oprawa oświetleniowa typu: ELBA MH-100W "ROSA"
słupek oświetleniowy typu: SAP 900 "ROSA"

rura osłonowa typu: DVK 50 

kabel zaś. domofonu: YKYżo 3x2,5mm2, 2xF/UTP 4x2x24AWG żelowany

tablica rozłącznikowa TR

ZK-3

TR

ZK-
3a

TR

ZK-
3a

TR

kabel zaś. przepompowni: YKYżo 5x4mm2 P1 i P2.
kabel zaś. napędu bramy: YKYżo 5x4mm2.

POŁACZENIE
CENTRALI
DOMOFONOWYCH

przepompownieP1, P2

kabel połączenia centrali domofonowych: 2xF/UTP 4x2x24AWG żelowany


